
ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ เป็นตวัชีว้ดัท่ีแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัในการควบคมุศกัยภาพการผลติของบริษัทท่ีท�าธรุกิจ

ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี บริษัทเหลา่นีจ้ะต้องด�าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ ไมว่า่จะเป็นการผลติและขนสง่

น�า้มนัดบิ การกลัน่และแปรรูป จนไปถงึการสง่ผลติภณัฑ์สูต่ลาด และแม้วา่พลงัของมนษุย์จะไมส่ามารถเอาชนะภยัธรรมชาตไิด้แต่

การวดัคา่ตา่งๆ ประจ�าวนัในสถานการณ์ปกติก็สามารถชว่ยให้แทน่ขดุเจาะน�า้มนั โรงกลัน่ โรงงานแปรรูป ทอ่สง่น�า้มนั และสถานี

ป๊ัม ท�างานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพหรือใกล้เคียงท่ีสดุ

กระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

 
หมายเหตุในการใช้งาน

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบคุลากรผู้ควบคมุและซอ่ม

บ�ารุงในสถานท่ีปฏิบตังิานจะสามารถใช้อปุกรณ์

การผลติได้อยา่งมัน่ใจด้วยเทคนิคการบ�ารุงรักษา

โดยตรวจหาความผิดปกตลิว่งหน้า (PdM) ท่ีคอย

ตรวจสอบสภาพการท�างานของอปุกรณ์การผลติ

ในขณะท�างาน เป้าหมายคือการตรวจหาความ

เสยีหายท่ีก�าลงัจะมาถงึและควบคมุปัญหา

ท่ีก�าลงัเกิดขึน้ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้อปุกรณ์หยดุ

ท�างานนอกเหนือก�าหนดการ

สิง่ท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไปเม่ืออปุกรณ์การผลติ

หลายชนิดเสียหายนัน่ก็คือความผิดปกตขิอง

อณุหภมิู ไมว่า่จะเป็นการหลอ่ลื่น วาล์วเสียหาย 

การตดิตัง้ถงั หรือปัญหากบัระบบไฟฟ้า จดุท่ี

มีความร้อนหรือความเยน็ผิดปกตใินอปุกรณ์ท่ี

ด�าเนินกระบวนการมกัจะเป็นสญัญาณบง่บอก

วา่มีปัญหา สิง่นีท้�าให้เคร่ืองถ่ายภาพความ

ร้อนแบบมือถือ ท่ีสามารถถ่ายภาพสองมิตขิอง

อณุหภมิูพืน้ผิวท่ีปรากฏ1 บนวตัถ ุเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีมีประโยชน์ในงานบ�ารุงรักษาทางปิโตรเคมีโดย

ทัว่ไปเพ่ือตรวจหาความผิดปกตลิว่งหน้า

ป๊ัมไนโตรเจนนีอ้าจมีซีลร่ัว และจะต้อง

เปลีย่นใหมเ่ป็นประจ�า การถ่ายภาพความ

ร้อนแสดงให้เหน็ถงึการปิดกัน้ท่ีท�าให้ซีล

ไมไ่ด้รับอากาศเยน็มากพอ ดงันัน้ ซีลจงึได้

รับความร้อนสงูเกินขนาดและเร่ิมละลาย

1อณุหภมิูปรากฏมกัจะแตกตา่งจากอณุหภมิูจริงพอ

สมควร ความแตกตา่งนีโ้ดยทัว่ไปแล้วเกิดจากความ

สามารถในการแผรั่งสขีองพืน้ผิววสัด ุการท�าความเข้าใจ

เก่ียวกบัความสามารถในการแผรั่งสแีละคณุสมบตัด้ิาน

ความร้อนของวสัดเุป็นสิง่ส�าคญัในการท�าความเข้าใจกบั

อณุหภมิูปรากฏท่ีแสดงในภาพถ่ายความร้อน

หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเคร่ืองถ่ายภาพความร้อน กรุณาไปท่ี 

www.fluke.com/thermography

การใช้งานเคร่ืองถ่ายภาพความร้อน



จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง?

ในโรงกลัน่และโรงงานปิโตรเคมีท่ีมีการใช้อปุกรณ์

ถ่ายภาพความร้อนอยูแ่ล้ว การถ่ายภาพความร้อน

สว่นใหญ่จะใช้ไปกบัการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

การตรวจสอบดงักลา่วเป็นการชีช้ดัเพ่ือหาต้นเหตุ

ของปัญหาท่ีอาจเกิดจากสายเช่ือมตอ่ท่ีหลวม

หรือผกุร่อน การจา่ยไฟฟ้าท่ีไมส่มดลุ หม้อแปลง

ท่ีท�างานผิดพลาด รวมถงึความผิดพลาดในสวิตช์

เกียร์และศนูย์ควบคมุมอเตอร์ อยา่งไรก็ตาม ยงั

มีอปุกรณ์ชนิดอ่ืนอีกมากมายท่ีจะได้รับประโยชน์

จากการตรวจสอบภาพถ่ายความร้อน อปุกรณ์ท่ีบุ

ด้วยฉนวนความร้อน เชน่ เคร่ืองท�าความร้อน หม้อ

ต้ม เตาเผา อปุกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน ทอ่และ

ท่ีดกัไอน�า้ วาล์วท่ีใช้ในกระบวนการท�างานและ

วาล์วเพ่ือความปลอดภยั เทอร์ไบน์ไอน�า้ ทอ่ใน

กระบวนการ และเคร่ืองกลท่ีหมนุได้ ยงัเป็นแคส่ว่น

หนึง่เทา่นัน้ นอกจากนี ้การถ่ายภาพความร้อนยงั

สามารถใช้ตรวจสอบระดบัของผลติภณัฑ์และ/หรือ

สิง่ปนเปือ้น (คราบสกปรก, น�า้ และอ่ืนๆ) ในถงัหรือ

ภาชนะบรรจไุด้อีกด้วย

ในการจดัล�าดบัความส�าคญัของการสแกน 

ให้เร่ิมจากอปุกรณ์ท่ีส�าคญัก่อนได้แก่สิง่ท่ีเม่ือเสยี

หายแล้วจะท�าให้เกิดอนัตรายตอ่บคุคล ทรัพย์สนิ 

หรือผลติภณัฑ์ หลงัจากพิจารณาอปุกรณ์ท่ีส�าคญั

แล้ว ให้ตรวจสอบวา่สภาวะการท�างานใดท่ีท�าให้

อปุกรณ์เกิดภาระการท�างานหนกั และตรวจสอบ

อปุกรณ์เหลา่นัน้บอ่ยขึน้ ตวัอยา่งเชน่ การเกิด

คราบสกปรกและตะกอนในกระบวนการหลาย

แหง่ท�าให้มอเตอร์มีภาระการท�างานหนกัซึง่จะสง่

ผลเสยีกบัแบร่ิง ขดลวด และฉนวน ภาระดงักลา่ว

จะปรากฏในรูปแบบของความร้อนซึง่ตรวจจบั

ด้วยเคร่ืองถ่ายภาพความร้อนได้ มอเตอร์ดงักลา่ว

ควรได้รับการสแกนบอ่ยกวา่อปุกรณ์อ่ืน นอกจาก

นีแ้นะน�าให้ลองน�าเคร่ืองถ่ายภาพความร้อนออก

ไปยงัภาคสนามเพ่ือตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ

สกดั ป๊ัม และขนสง่ 

ควรมองหาอะไร?

โดยทัว่ไปแล้ว ให้ใช้เคร่ืองถ่ายภาพความร้อนมือถือ

ของคณุเพ่ือค้นหาจดุท่ีมีความร้อนหรือความเยน็

ผิดปกตแิละจดุผิดปกตอ่ืินๆ ระมดัระวงัเป็นพิเศษ

กบัอปุกรณ์ในลกัษณะเดียวกนัท่ีท�างานในสภาพ

แวดล้อมใกล้เคียงกนั แตมี่อณุหภมิูปรากฏแตกตา่ง

กนั สภาวะดงักลา่วมกัจะเป็นสญัญาณของปัญหา

เคร่ืองถ่ายภาพความร้อนยงัเป็นอปุกรณ์

เสริมท่ีมีประโยชน์ส�าหรับใช้กบัอปุกรณ์ท่ีได้รับ

การตรวจสอบโดยคูค่วบความร้อน การสแกน

ความร้อนนัน้มีความนา่เช่ือถือมากกวา่ หากใช้

ในการตรวจสอบอปุกรณ์ทนความร้อน และยงั

สามารถใช้เพ่ือยืนยนัการท�างานของคูค่วบความ

ร้อน ซึง่มกัจะเสียหายก่อนท่ีอปุกรณ์ท่ีได้รับการ

ตรวจสอบเกิดความเสียหาย

แนวทางท่ีดีคือการสร้างเส้นทางการตรวจสอบ

ท่ีรวมอปุกรณ์ส�าคญัไว้อยา่งครบถ้วน ในแตล่ะ

ครัง้ท่ีคณุตรวจสอบอปุกรณ์ ให้บนัทกึภาพถ่าย

ความร้อนของอปุกรณ์และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องลงบน

คอมพิวเตอร์และตดิตามสภาวะการท�างานเป็น

ระยะๆ เม่ือท�าเชน่นัน้ คณุจะมีข้อมลูตัง้ต้นในการ

เปรียบเทียบ ซึง่จะชว่ยให้คณุได้ทราบวา่ต�าแหนง่

ใดท่ีมีความร้อน (หรือความเยน็) ผิดปกต ิคณุยงั

สามารถยืนยนัได้วา่การซอ่มแซมส�าเร็จแล้วหรือยงั

สิ่งใดที่ถอืเป็น“สัญญาณอันตราย?”

สภาวะอปุกรณ์ท่ีเสีย่งตอ่การเกิดอนัตรายควรได้

รับการซอ่มแซมก่อนเป็นอนัดบัแรก อยา่งไรก็ตาม 

สญัญาณความเสยีหายของอปุกรณ์ท่ีส�าคญัชิน้ใด

ก็ตามล้วนเป็นสญัญาณอนัตรายทัง้นัน้ บคุลากร

ส�าคญัผู้ควบคมุ บ�ารุงรักษา และดแูลเร่ืองความ

ปลอดภยั ซึง่เป็นผู้พิจารณาวา่อปุกรณ์ในการผลติ

ชิน้ใดมีความส�าคญั ควรมีบทบาทส�าคญัในการ

ก�าหนดระดบั “ค�าเตือน” และ “สญัญาณเตือน” 

ของอปุกรณ์เหลา่นัน้ (หมายเหต:ุ สามารถก�าหนด

ระดบัค�าเตือนอณุหภมิูส�าหรับอปุกรณ์แตล่ะชนิด

บนเคร่ืองถ่ายภาพความร้อนของ Flukeบางรุ่นได้)

ความเสียหายที่เกดิขึน้จะมีมูลค่า

ประมาณเท่าใด?

การพิจารณาต้นทนุจากการหยดุท�างานให้ชดัเจน

ลงไปนัน้เป็นเร่ืองยาก ส�าหรับธรุกิจการกลัน่

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี ในปี 2000 แหลง่ขา่ว

หนึง่ระบตุ้นทนุของการหยดุท�างานในโรงงาน

เคมีภณัฑ์แหง่หนึง่วา่มีมลูคา่มากกวา่เจ็ดแสน

ดอลลาร์สหรัฐตอ่ชัว่โมง* แนน่อนวา่ตวัเลขนีไ้ม่

ได้พิจารณาราคาน�า้มนัดบิท่ีพุง่สงูขึน้เม่ือเร็วๆ 

นี ้ต้นทนุของผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากปิโตรเลยีม

ดงักลา่ว และรายรับรวมท่ีเพ่ิมขึน้จากการขาย

ผลติภณัฑ์เหลา่นัน้

การด�าเนินการตดิตามผล

ทกุครัง้ท่ีคณุใช้เคร่ืองถ่ายภาพความร้อนและพบ

ปัญหา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ท่ีให้มาเพ่ือจดัท�าเอกสาร

ในรูปแบบรายงาน ซึง่รวมถงึภาพถ่ายดจิิตอล 

รวมถงึภาพถ่ายความร้อนของอปุกรณ์ วิธีนี ้

เป็นวิธีชีแ้จงปัญหาท่ีคณุพบและเสนอแนะการ

ซอ่มแซมได้อยา่งมีประสทิธิภาพท่ีสดุ โดยทัว่ไป

แล้ว ถ้ามีสญัญาณวา่อาจเกิดความเสยีหาย

อยา่งรุนแรงขึน้ จะต้องหยดุใช้งานอปุกรณ์หรือ

ท�าการซอ่มแซมทนัที

*วิศวกรรมด้านประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศและ

กลยทุธ์การวดัคา่: การระบปุริมาณประสทิธิภาพและความ

สญูเสยี, Meta Group, ต.ค. 2000; Fibre Channel Industry 

Association ตามท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์ของ Association of 

Contingency Planners สว่นของ Washington Statewww.

acp-wa-state.org ตวัเลขนีเ้ก่ียวข้องกบัการสญูเสยี

ประสทิธิภาพเชิงสารสนเทศ แตน่�าเสนอในรูปแบบความเสยี

หายโดยทัว่ไปท่ีเกิดจากการหยดุท�างานในอตุสาหกรรมเคมี

2  Fluke Corporation    อปุกรณ์ตรวจสอบความร้อน กระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

เคล็ดลับในการถ่ายภาพ:

หลงัจากท่ีคณุมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพความร้อน ให้ไปยงัโรงงานในเครือหรือศนูย์

ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือศกึษาวิธีการถ่ายภาพความร้อนของศนูย์เหลา่

นัน้ น�าผลลพัธ์ท่ีได้มาแลกเปลีย่นความรู้กนั บคุคลทกุฝ่ายจะได้กลบัไป “โดยชาร์จความรู้

อยา่งเตม็ท่ี” และพร้อมท่ีจะท�างานได้ดีย่ิงขึน้

Fluke. เคร่ืองมือทีเ่ชือ่ถือไดม้ากทีส่ดใุนโลก
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