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บนัทกึการใชง้าน

ขอ้ผดิพลาดท ัว่ไปหกประการเมือ่
ท�าการศกึษาโหลด

ขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่มกัก�ำหนดให ้
โรงงำนตอ้งท�ำกำรศกึษำโหลดกอ่นกำร
เพิม่โหลดใหมล่งในแผงอปุกรณท์ีม่อียู ่
วศิวกรไฟฟ้ำจะท�ำกำรศกึษำทีค่ลำ้ยๆ 
กนัส�ำหรับหน่วยทีม่ขีนำดใหญ ่

จดุประสงคค์อือยำ่งเดยีวกนั: กำร
ตรวจวดัระดบัโหลดทีม่อียู ่(กำรดงึ
กระแสไฟฟ้ำสำมเฟส) ตลอดรอบกำรใช ้
งำนในรอบ 30 วนั ชว่ยชำ่งไฟฟ้ำและ
วศิวกรในกำรตดัสนิใจวำ่ในแผงอปุกรณ์
ไฟฟ้ำสำมำรถเพิม่ควำมจเุพิม่เตมิไดอ้กี
เทำ่ไร  

ผูเ้ชีย่วชำญเหลำ่นีส้ว่นใหญล่ว้น
แตผ่ำ่นกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์
มำแลว้วำ่สิง่ใดที ่"หำ้ม" ท�ำระหวำ่ง
กำรศกึษำโหลด ควำมเสีย่ง: ควำม
ผดิพลำดระหวำ่งกำรตดิตัง้ทีส่ง่ผลให ้
ขอ้มลูผดิพลำดและไมส่มบรูณ ์ซึง่ท�ำให ้
กำรศกึษำทีท่�ำมำตลอด 30 วนัเปลำ่
ประโยชน ์

นีค่อืสรปุขอ้ผดิพลาดท ัว่ไปหก
ประการทีค่วรหลกีเลีย่งเมือ่
ท�าการศกึษาโหลด 

1. ไมท่�าการชารจ์เครือ่งมอื
บนัทกึใหเ้ต็มกอ่นท�าการศกึษา 

กอ่นท�ำกำรศกึษำโหลด ใหย้นืยนัวำ่
แบตเตอรีใ่นเครือ่งมอืบนัทกึพลงังำน
ชำรจ์เต็มแลว้ เนือ่งจำกไมว่ำ่จะเป็น
ผลติภณัฑใ์ด แบตเตอรีจ่ะมกีำรสญู
เสยีประจขุณะจัดเกบ็เสมอ ไมว่ำ่จะเป็น
แบตเตอรีใ่หมห่รอืทีไ่มไ่ดใ้ชง้ำนมำ
สกัพักก็ตำม ในขณะทีเ่ครือ่งมอืบนัทกึ
ดงึพลงังำนจำกเตำ้ไฟฟ้ำหรอืไลนก์ำร
ตรวจวดัระหวำ่งท�ำกำรบนัทกึ เครือ่งมอื
จะยงัคงตอ้งใชพ้ลงังำนแบตเตอรีเ่พือ่
ตรวจสอบกำรตัง้คำ่และขอ้มลูกอ่นกำร
ตดิตัง้ และเพือ่ส�ำรองพลงังำนไวใ้น
กรณีเกดิไฟดบั 
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2. หา้มตดิต ัง้เครือ่งมอืบนัทกึที่
อปุกรณแ์ยกหรอืแผงอปุกรณ์
ทีม่ตี�าหน ิ

แมว้ำ่จะดเูขำ้ใจงำ่ย แตช่ำ่งเทคนคิ
ทีท่�ำกำรตดิตัง้เครือ่งมอืบนัทกึตอ้งตรวจ
สอบวำ่เขำไดท้�ำกำรตดิตัง้เครือ่งมอื
บนัทกึทีอ่ปุกรณแ์ยกหรอืแผงอปุกรณ์
ถกูตอ้งแลว้ ในหลำยต�ำแหน่งมอีปุกรณ์
แยกและแผงอปุกรณม์ำกมำย และอำจ
ไมช่ดัเจนวำ่จดุใดทีเ่ป็นเป้ำหมำยของ
กำรศกึษำโหลด หำกมขีอ้สงสยั ให ้
ตดิตอ่บคุคลทีร่อ้งขอใหท้�ำกำรศกึษำ 
เพือ่ยนืยนัโหลดหรอืแผงอปุกรณท์ีจ่ะ
ท�ำกำรตรวจสอบไปทลีะรำยกำร  

3. ไมไ่ดย้นืยนัวา่แหลง่
พลงังานมกีระแสไฟฟ้าอยู ่
ควบคมุโดยสวติชห์รอืมฉีลาก
ตดิ  

กำรท�ำกำรศกึษำโหลดจะท�ำในบรเิวณ
ทีก่วำ้งมำก เชน่ อำคำรอพำรท์เมนต ์
อำคำรส�ำนักงำนเชงิพำณชิย ์โรงงำน
อตุสำหกรรม และรำ้นคำ้ปลกี เครือ่ง
บนัทกึรุน่ใหมใ่ชพ้ลงังำนจำกวงจรที่
วดัอยู ่เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืบนัทกึรุน่เกำ่ 
กระบวนกำรมำตรฐำนคอืตอ่สำยเครือ่ง
มอืบนัทกึไปทีเ่ตำ้ไฟฟ้ำทีอ่ยูใ่กลก้บั
แผงอปุกรณท์ีท่�ำกำรศกึษำ ชำ่งเทคนคิ
ทีท่�ำกำรตดิตัง้เครือ่งมอืบนัทกึตอ้ง
ยนืยนัวำ่แหลง่พลงังำนยงัเปิดอยู ่และ
เตำ้ไฟฟ้ำไมไ่ดเ้ป็นเตำ้รับซึง่ควบคมุ
ดว้ยสวติช ์นำฬกิำบนัทกึเวลำท�ำงำน 
หรอืโฟโตเซลล ์

ตอ้งตดิตัง้สำยไฟเพือ่ลดควำมยุง่ยำกใน
กำรตดิตัง้อปุกรณ ์ขจัดอนัตรำยทีอ่ำจ
เกดิขึน้กบับคุคล และหมดปัญหำเรือ่ง

กำรเสยีบสำยโดยประมำท แปะกระดำษ
กำวไวบ้นผนังใกลก้บัเตำ้ไฟฟ้ำเขยีน
ขอ้ควำม หำ้มถอดสำย เอำไว ้หรอืใช ้
สญัลกัษณท์ีช่ว่ยป้องกนักำรถอดสำย
ไฟตอ่พว่งออกจำกพนักงำนท�ำควำม
สะอำดหรอืซอ่มบ�ำรงุ ทีด่ยี ิง่กวำ่นัน้คอื 
จำ่ยพลงังำนใหเ้ครือ่งมอืบนัทกึจำกวงจร
กำรวดัทีม่เีพยีงบคุลำกรทีผ่ำ่นกำรอนุมตัิ
เทำ่นัน้ทีส่ำมำรถแกไ้ขกำรเชือ่มตอ่ได ้

4. การตดิต ัง้เครือ่งมอืบนัทกึที่
ไมถ่กูตอ้ง

หมัน่ท�ำกำรตรวจสอบครำ่วๆ เป็นประจ�ำ
กอ่นเริม่ตน้เซสชนักำรบนัทกึ เพือ่ให ้
แน่ใจวำ่กำรเชือ่มตอ่เฟสแรงดนัไฟฟ้ำ
ทัง้หมดตรงกนั ยนืยนัเฟส A ตัง้แต่
เครือ่งมอืบนัทกึไปจนถงึตวัน�ำ A และ B 
ไปจนถงึ B และ C ไปจนถงึ C จำกนัน้
ใหย้นืยนัควำมถกูตอ้งของขัว้แบตเตอรี่
ในแตล่ะหวัวดักระแสไฟฟ้ำ ลกูศรบนหวั
วดักระแสไฟฟ้ำควรชีไ้ปทีโ่หลด ตรวจ
สอบแตล่ะโหลดเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ทัง้หมด
ชีไ้ปในทศิทำงเดยีวกนั สดุทำ้ย ยนืยนั
วำ่กำรอำ่นคำ่อปุกรณท์ัง้หมดเป็นไป
อยำ่งถกูตอ้ง: กำรตรวจวดัพลงังำนเป็น
ไปในทำงบวก (เมือ่โหลดก�ำลงัใชง้ำน
อยู)่ และตวัประกอบก�ำลงัแสดงคำ่กำร
คน้หำชนดิของโหลดทีเ่หมำะสม กำรใช ้
อปุกรณท์ีต่รวจสอบ เนน้ และแกไ้ขขอ้
ผดิพลำดในกำรเชือ่มตอ่ไดโ้ดยอตัโนมตัิ
นัน้เรยีกไดว้ำ่ "โชคดทีีม่"ี จรงิๆ

5. ไมไ่ดต้รวจสอบวา่การบนัทกึ
ไดเ้ร ิม่ไปแลว้ 

กำรตดิตัง้เครือ่งมอืบนัทกึพลงังำนเพือ่
ท�ำกำรศกึษำโหลดเป็นงำนงำ่ยๆ ไมยุ่ง่
ยำก แตข่อ้ผดิพลำดเล็กนอ้ย เชน่ กำร

ไมไ่ดเ้ปิดฟังกช์นักำรบนัทกึ อำจจะเกดิ
ขึน้ได ้หลงัจำกกำรยนืยนัวำ่สำยกระแส
ไฟฟ้ำและแรงดนัไฟฟ้ำเชือ่มตอ่ไปที่
โหลดถกูตอ้งแลว้ ใหเ้ลอืกพำรำมเิตอร์
กำรบนัทกึของคณุโดยใชปุ้่ มและเมนู
บนเครือ่งมอื และกดปุ่ ม "เริม่ตน้กำร
บนัทกึ" หรอื "บนัทกึ" คณุควรดทูัง้
ขอ้ควำมและสญัลกัษณบ์นหนำ้จอของ
เครือ่งมอืบนัทกึทีร่ะบวุำ่กำรบนัทกึเริม่
ขึน้แลว้ วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืสญัญำณทีช่ดัเจน 
เป็นแสงกะพรบิทีแ่สดงวำ่กำรบนัทกึอยู่
ระหวำ่งด�ำเนนิกำร เป็นกำรดทีีจ่ะอยูร่อ
ตลอดชว่งกำรวดัในครัง้แรก แลว้ยนืยนั
วำ่เครือ่งมอืบนัทกึไดท้�ำกำรบนัทกึคำ่ใน
ครัง้แรกเอำไวแ้ลว้ จำกนัน้ คณุสำมำรถ
มัน่ใจไดว้ำ่กำรบนัทกึจะเริม่ตน้อยำ่ง
สม�ำ่เสมอและกำรตัง้คำ่จะถกูตอ้ง  

6. ไมด่�าเนนิการตามข ัน้ตอน
เพือ่ป้องกนัไมใ่หบ้คุคลในที่
ท�างานเขา้มารบกวนการบนัทกึ 

บคุคลอืน่ในสถำนทีท่�ำงำนมกัจะสนใจ
อปุกรณช์ิน้ใหมท่ีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่�ำงำน 
และอำจเปลีย่นแปลงกำรตัง้คำ่หรอืลบ
เซสชนักำรบนัทกึโดยไมต่ัง้ใจ ดว้ย
กำรกดปุ่ มทีอ่ปุกรณ ์เครือ่งมอืบนัทกึ
ทีไ่มม่จีอแสดงผลจะลดปัญหำเหลำ่นี้
ได ้และประโยชนอ์กีประกำรของเครือ่ง
มอืบนัทกึทีไ่มม่จีอแสดงผลและปุ่ มกค็อื
มพีกิดักำรป้องกนัควำมชืน้ ฝุ่ นละออง 
หรอืสภำพแวดลอ้มทีร่นุแรงไดถ้งึ IP-65 
นอกจำกนี ้เครือ่งมอืบนัทกึควรมกีำร
ล็อคอยูก่บัวตัถทุีอ่ยูก่บัที ่เพือ่ป้องกนัไม่
ใหม้กีำรเคลือ่นยำ้ยเครือ่ง 
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